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LEGENDA SVIETIDIEL — pdvodny stav:
A — Ziarivkové vani¢kové svietidlo 2x40W, P20, typ 231 61 40 — —
B — Ziarovkové bytové svietidlo néstenné, 1x60W, IP20, typ 213 15 01 PoVODNY STAV
C — Ziarovkové svietidlo bytové stropné, 1x70W, IP20, typ 472 617 01
D — Ziarivkové svietidlo vani¢kové, 2x20W, P20, typ 231 61 20
E — Ziarovkové svietidlo nastenng, 1x40W, IP23, typ 213 05 12
F — Ziarovkové svietidlo stropné, 1x60W, IP20, typ 211 24 05
G — Ziarovkové svietidlo nddzové, 120V, 25W, P20, typ 215 16 02
H — Ziarovkové svietidlo stropné, 1x100W, P54, typ 311 26 02
| — Ziarovkové svietidlo stropné, 1x200W, IP54, typ 511 35 01
J — Ziarovkové svietidlo ndastenné, 1x60W, P20, typ 213 18 05
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UBYTOVACIA CAST
blok B

7
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UBYTOVACIA CAST
blok A

STRAVOVACIA CAST
CO KRYT

(reriiselcs)tnosti nazov miestrosti o§vetlerjosf osvetlenosf
pdvodnd /Ix/ navrhovand /Ix/
CSN 36 0046 STN EN 12646-1
201 izba — 2 I7ka 5x 150 300
202 izba — 2 Iozka 13x 150 300
203 predsiefs 100 100
204 predsiefi 100 100
205 bytové jadro — upravené 100 200
206 kuchynka 190 200
207 kuchynka 160 200
208 sugiaref, hladiarets 160 200
209 Eistenie Satstva a obuvi 100 200
210 upratovatka, Eistiace potreby 100 100
211 evakua&ny vytah 100 150
212 predsiefs 100 100
213 schodisko 100 150
214 bytové jadro upravené 100 200
215 chodba 100 100
216 vstupny priestor 100 100
217 osobny vytah 100 100
218 Studovia, dennd miestnost 500 500
LEGENDA:
EE===] SVIETIDLO LED STROPNE OBDLZNKOVE, 39W, 3900im, IP20, NESTMIEVATELNE, TYP MODUS AREL 4000RM2K/V3/ND — ALEBO EKVIVALENT

® O 8

SVIETIDLO LED STROPNE, KRUHOVE, 27W, 2400im, IP40, S MIKROVLNNYM SENZOROM POHYBU,

NESTMIEVATELNE, TYP BRS/3/K0/375/V2/NDSM — ALEBO EKVIVALENT

SVIETIDLO LED STROPNE, KRUHOVE, 14W, 1300Im, IP20, NESTMIEVATELNE, TYP SPMP4KN190/V1/350/ND — ALEBO EKVIVALENT
SVIETIDLO LED STROPNE, KRUHOVE, 27W, 2600Im, IP20, NESTMIEVATELNE, TYP MODUS SPMP4KN370/V2/700/ND — ALEBO EKVIVALENT

MODERNIZACIA TYCHTO PRIESTOROV BUDE REALIZOVANA V DALSICH ETAPACH REKONSTRUKCNYCH PRAC

1.—8. poschodie — blok B
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